Climatisations chimie — 9 avril 2019

Sous-sol
Salle Activité actuelle / équipe Type climatisation | Empoussiérage Entretien
ES117 | RMN Détente directe controlé Engie ENS
ES118 | Local VDI Ventilo-convecteur non controlé Engie ENS
ES124a | TIRF Détente directe controlé Climascience
ES124b | Spectroscopie rapide Détente directe controlé Climascience
ES126 Spectroscopie rapide Détente directe controlé Climascience
ES127 | Four soufflage verre Ventilo-convecteur non controlé Engie ENS
ES129 | Congélateurs biologie Détente directe non contrélé | Climascience
ES132 Institut des matériaux poreux | Ventilo-convecteur non controlé Engie ENS
ES137b | Chimie biophysique Détente directe non controlé Climascience
ES136 Spectroscopie rapide Détente directe controlé Climascience
ES142a | Salle culture cellulaire Détente directe controlé (sas) | Climascience
ES142b | Salle microbiologie Ventilo-convecteur non controlé Engie ENS
ES142c¢ | Laverie Ventilo-convecteur non controlé Engie ENS
ES142d | Chambre froide Détente directe non contrélé | Climascience
ES145 Serveurs de calcul Détente directe non controlé Engie ENS
ES145 Serveurs de calcul Détente directe non controlé Climascience
ES145a | Serveurs de calcul Détente directe non controlé Climascience
ES147 | Confocal Ventilo-convecteur non controlé Engie ENS
ES148 Chimie biophysique Ventilo-convecteur non controlé Engie ENS
ES148a | Chimie biophysique Détente directe controlé Climascience
ES237 Chimie biophysique Détente directe non controlé Climascience
Rez de chaussée
E016 Local VDI Ventilo-convecteur non controlé Engie ENS
E026b Bureau IMAP Ventilo-convecteur non controlé Engie ENS
E041 Microfluidique Ventilo-convecteur | controlé (sas) Engie ENS
Premier étage
Ellle Ex-salle serveurs Théorie Ventilo-convecteur non controlé Engie ENS
El12a | Microfluidique/salle blanche Détente directe controlé (sas) | Climascience
E112b | Microfluidique/salle blanche Détente directe controlé (sas) | Climascience
E112d | Microfluidique/salle blanche Détente directe controlé (sas) | Climascience
El112e | Microfluidique/salle blanche Détente directe controlé (sas) | Climascience
El112c Microfluidique /pompes Ventilo-convecteur non controlé Engie ENS
E112f Microfluidique /pompes Ventilo-convecteur non controlé Engie ENS
E1l16 Local VDI Ventilo-convecteur non controlé Engie ENS
E141 Open space administration Ventilo-convecteur non controlé Engie ENS
E149a | Bioélectrochimie Détente directe controlé (sas) | Climascience




Climatisations chimie — 9 avril 2019

Sous-sol

Salle Activité actuelle / équipe Empoussiérage | Contrat Climascience
ES124a | TIRF controlé ES124
ES124b | Spectroscopie rapide controlé ES124
ES126 | Spectroscopie rapide controlé ES124
ES129 | Congélateurs biologie non controlé A ajouter
ES137b | Chimie biophysique non controlé ES137
ES136 | Spectroscopie rapide controlé ES124
ES142a | Salle culture cellulaire controlé (sas) A ajouter
ES142d | Chambre froide non controlé A ajouter
ES145 | Serveurs de calcul non controlé A ajouter
ES145a | Serveurs de calcul non controlé A ajouter
ES148a | Chimie biophysique controlé ES148
ES237 | Chimie biophysique non controlé ES137
Premier étage

El112a | Microfluidique/salle blanche | controlé (sas) E112
E112b | Microfluidique/salle blanche | controlé (sas) E112
E112d | Microfluidique/salle blanche | controlé (sas) E112
El112e | Microfluidique/salle blanche | controlé (sas) E112
E149a | Bioélectrochimie controlé (sas) E149




